
IV piętro 0,212 0,212 0,219 0,304 0,191 0,212 0,191 0,211 0,179 0,188 0,191 0,241 0,230 0,223 0,285 0,221

III piętro 0,239 0,212 0,212 0,212 0,191 0,191 0,191 0,240 0,179 0,269 0,211 0,179 0,285 0,177 0,177 0,177

II piętro 0,317 0,212 0,245 0,281 0,200 0,228 0,191 0,191 0,212 0,269 0,179 0,269 0,177 0,181 0,177 0,179

I piętro 0,212 0,214 0,212 0,222 0,249 0,191 0,201 0,199 0,187 0,179 0,179 0,179 0,177 0,216 0,177 0,177

Parter 0,317 0,317 0,212 0,212 0,257 0,191 0,191 0,257 0,181 0,179 0,179 0,179 0,177 0,177 0,215 0,285

Piwnice S S S

IV piętro 0,305 0,196 0,222 0,331 0,206 0,194 0,208 0,282 0,196 0,196 0,196 0,222 0,240 0,295 0,193 0,259

III piętro 0,196 0,273 0,222 0,196 0,213 0,196 0,208 0,196 0,196 0,196 0,250 0,198 0,193 0,205 0,207 0,193

II piętro 0,196 0,331 0,196 0,196 0,196 0,192 0,250 0,196 0,196 0,295 0,196 0,225 0,220 0,218 0,193 0,193

I piętro 0,331 0,196 0,209 0,331 0,196 0,331 0,331 0,281 0,238 0,282 0,196 0,247 0,193 0,193 0,197 0,295

Parter 0,307 0,222 0,213 0,214 0,238 0,196 0,196 0,196 0,236 0,191 0,224 0,196 0,193 0,231 0,247 0,193

Piwnice WC

IV piętro 0,225 0,277 0,196 0,277 0,196 0,196 0,277 0,196 0,196 0,196 0,277 0,277 0,196 0,196 0,231

III piętro 0,210 0,196 0,264 0,208 0,225 0,196 0,196 0,196 0,268 0,196 0,196 0,201 0,196 0,196 0,196

II piętro 0,277 0,267 0,206 0,236 0,211 0,196 0,277 0,214 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196

I piętro 0,196 0,277 0,220 0,196 0,208 0,221 0,228 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,206 0,196

Parter 0,196 0,214 0,196 0,196 0,196 0,240 0,196 0,277 0,196 0,196 0,196 0,238 0,196 0,196 0,234

Piwnice S S S S S

IV piętro 0,239 0,298 0,175 0,175 0,175 0,298 0,175 0,185 0,175 0,175 0,193 0,249 0,291 0,258 0,272 0,317

III piętro 0,175 0,226 0,200 0,223 0,175 0,175 0,196 0,298 0,175 0,298 0,298 0,175 0,258 0,273 0,258 0,258

II piętro 0,186 0,199 0,175 0,305 0,193 0,298 0,175 0,175 0,175 0,254 0,215 0,198 0,259 0,258 0,258 0,258

I piętro 0,298 0,175 0,207 0,175 0,204 0,175 0,175 0,185 0,198 0,175 0,175 0,175 0,272 0,266 0,258 0,311

Parter 0,298 0,194 0,175 0,224 0,195 0,175 0,175 0,175 0,228 0,212 0,175 0,175 0,278 0,274 0,258 0,317

Piwnice WC W W S
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ANALIZA JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁA W MIESZKANIACH - SEZON GRZEWCZY 2023/2024 - [ GJ/m
2
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os. XXX-lecia 1 os. XXX-lecia 2 os. XXX-lecia 3 os. XXX-lecia 4

IV piętro

III piętro

II piętro

I piętro

Parter

Piwnice

Parter

I klatka II klatka III klatka IV klatka V klatka VI klatka

IV piętro

III piętro

II piętro

I piętro

Piwnice

os. XXX-lecia 6

I klatka II klatka III klatka IV klatka V klatka VI klatka

Piwnice

os. XXX-lecia 7 os. XXX-lecia 12

VI klatka V klatka IV klatka III klatka II klatka I klatka

IV piętro

III piętro

II piętro

I piętro

Parter



ANALIZA JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁA W MIESZKANIACH - SEZON GRZEWCZY 2023/2024 - [ GJ/m
2
/rok ]

IV piętro 0,325 0,273 0,211 0,325 0,229 0,230 0,264 0,211 0,325 0,211 0,220 0,211 0,211 0,325 0,212 0,325 0,288 0,296 0,211 0,262

III piętro 0,211 0,216 0,264 0,214 0,301 0,211 0,229 0,225 0,291 0,211 0,285 0,211 0,211 0,211 0,278 0,325 0,211 0,255 0,221 0,211

II piętro 0,211 0,325 0,211 0,301 0,246 0,233 0,288 0,211 0,325 0,211 0,211 0,211 0,252 0,211 0,254 0,211 0,209 0,211 0,233 0,211

I piętro 0,211 0,211 0,249 0,252 0,211 0,242 0,224 0,227 0,211 0,211 0,235 0,211 0,211 0,265 0,211 0,246 0,325 0,211 0,215 0,211

Parter 0,309 0,279 0,211 0,298 0,217 0,211 0,211 0,230 LU 0,236 0,223 0,211 0,211 0,211 0,211 0,244 0,237 0,211 0,211 0,211

Piwnice WC W

IV piętro 0,226 0,226 0,327 0,226 0,327 0,226 0,327 0,327 0,294 0,226 0,226 0,226 0,327 0,226 0,292 0,226 0,226 0,226 0,327 0,274

III piętro 0,282 0,248 0,226 0,278 0,226 0,256 0,226 0,310 0,231 0,227 0,229 0,226 0,327 0,226 0,226 0,233 0,226 0,327 0,226 0,226

II piętro 0,270 0,248 0,295 0,256 0,226 0,280 0,226 0,226 0,224 0,310 0,285 0,308 0,327 0,226 0,312 0,226 0,243 0,226 0,242 0,226

I piętro 0,226 0,257 0,226 0,278 0,226 0,226 0,226 0,293 0,231 0,253 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,235 0,255 0,226 0,226 0,271

Parter 0,226 0,229 0,226 0,226 0,261 0,226 0,226 0,300 LU 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,258 0,232 0,226 0,226 0,327

Piwnice S S S WC S S S

IV piętro 0,250 0,312 0,261 0,256 0,250 0,358 0,219 0,250 0,258 0,219 0,219 0,297 0,340 0,219 0,241 0,219 0,242 0,230 0,336 0,239

III piętro 0,219 0,219 0,219 0,241 0,219 0,219 0,219 0,219 0,247 0,219 0,241 0,224 0,256 0,236 0,224 0,305 0,277 0,233 0,310 0,330

II piętro 0,292 0,270 0,225 0,267 0,219 0,219 0,219 0,219 0,294 0,219 0,219 0,219 0,224 0,219 0,219 0,237 0,248 0,219 0,234 0,219

I piętro 0,358 0,237 0,219 0,320 0,219 0,308 0,234 0,219 0,262 0,219 0,251 0,219 0,225 0,219 0,219 0,224 0,221 0,219 0,219 0,219

Parter 0,219 0,290 0,219 0,358 0,299 0,223 0,219 0,262 LU 0,219 0,342 0,358 0,299 0,219 0,219 0,219 0,346 0,219 0,358 0,358

Piwnice WC

S LU

IV piętro 0,356 0,295 0,222 0,222 0,356 0,222 0,240 0,222

III piętro 0,221 0,222 0,222 0,222 0,298 0,222 0,222 0,222 W WC

II piętro 0,253 0,222 0,356 0,263 0,222 0,302 0,232 0,222

I piętro 0,222 0,222 0,356 0,240 0,240 0,248 0,224 0,356

Parter 0,312 0,222 0,230 0,222 0,356 0,222 0,255 0,273 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Piwnice W W

os. XXX-lecia 8

I klatka II klatka III klatka IV klatka V klatka VI klatka VII klatka VIII klatka IX klatka X klatka

os. XXX-lecia 13

I klatka II klatka III klatka IV klatka V klatka VI klatka VII klatka VIII klatka IX klatka X klatka

os. XXX-lecia 14

X klatka IX klatka VIII klatka VII klatka VI klatka V klatka IV klatka III klatka II klatka I klatka

os. XXX-lecia 15

I klatka II klatka III klatka IV klatka

<-- bardzo niskie zużycie ciepła bardzo wysokie zużycie ciepła -->

LEGENDA: - suszarnia ogrzewana - lokal użytkowy

- wymiennikownia ciepła - węzeł cieplny


